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Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie w odpowiedzi na Panstwa
wniosek z dnia 08.10.2020 r. dotyczacy odprowadzania z oczyszczalni gminnej
w Piotrowicach niedostatecznie oczyszczonych sciekow do rzeki Bystrzycy informuje. ze
w tym samym dniu inspektor WIOS dokonal ogledzin przedmiotowej oczyszczalni oraz
rz. Bystrzycy w jej rejonie. Ogledziny potaczone byly z poborem préb Sciekdow
odprowadzanych do rz. Bystrzycy oraz wody rzeki Bystrzycy powyzej i ponizej wylotu
Sciekow z oczyszczalni.

W trakcie ogledzin stwierdzono:

- wszystkie urzadzenia oczyszczajace scieki byly eksploatowane.

- Scieki w reaktorze byly napowietrzane, osad czynny barwy brunatne;j,

- w osadniku wtornym stwierdzono fermentacje osadu czynnego i jego wybijanie na
powierzchnieg,

- prasa do odwadniania osadoéw nie byta eksploatowana.

- wylot kolektora do wod rzeki Bystrzycy — Scieki odprowadzane wylotem byly metne
o zapachu gnilnym z duza zawartoscig zawiesiny,

- woda w rzece Bystrzycy powyzej jak i ponizej wylotu kolektora Sciekowego byla optycznie
metna, o zapachu roslinnym. brzegi rzeki porosniete bujna roslinnoscia. Stan wody w rzece
wysoki.

Ogledziny prowadzono po opadach deszczu.

W czasie ogledzin dokonano poboru prob sciekdw i wody rz. Bystrzycy w nastepujacych
punktach:

- Scieki odprowadzane z oczyszczalni — wylot kolektora do rzeki Bystrzycy,

- woda z rzeki Bystrzycy powyzej wylotu kolektora odprowadzajacego Scieki z oczyszezalni
w Piotrowicach,

- woda z rzeki Bystrzycy ponizej wylotu kolektora odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni
w Piotrowicach.

Ponadto w dniach 15.10 i 02.11.2020 r. przeprowadzono kontrole w Gminie
Strzyzewice — oczyszczalni $ciekow. Ponowne ogledziny oczyszczalni wykazaly, ze
z oczyszczalni do rz. Bystrzycy odprowadzane byly $cieki czyste bez zawartosci zawiesiny
1 bez wyczuwalnego zapachu. Woda w rzece Bystrzycy zarowno powyzej jak i ponizej wylotu
sciekow z oczyszczalni w Piotrowicach optycznie czysta o lekko wyczuwalnym zapachu
roslinnym.

Stwierdzono. ze nadal w osadniku wtérnym trwata fermentacja i wybijanie osadu
czynnego na powierzchnie. Ustalono réwniez. ze przyczyna odprowadzania niedostatecznie



oczyszczonych sciekdw z oczyszcezalni do rz. Bystrzycy w dniu 08.10.2020 r. byta awaria
instalacji dozujacej wode do prasy odwadniajacej osad Sciekowy. Spowodowalo to
skierowanie znacznych ilosci odciekow =z prasowania osadu razem ze Sciekami
nieoczyszczonymi do reaktora biologicznego, a nastepnie do osadnika wtdrnego i ich wyptyw
do rzeki Bystrzycy.

Wyniki badan pobranych prob wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze
GIOS — Oddzial w Lublinie wykazaty:

- Scieki po urzadzeniach oczyszczajacych odprowadzane do rz. Bystrzycy przekraczaly
dopuszczalne stezenia wskaznikow zanieczyszczen ustalone w obowiazujacym pozwoleniu
wodno-prawnym wydanym decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu z dnia 17 sierpnia 2018 r.. znak: LU.ZUZ.3.421.162.2018.1C tj.:
BZTS5 wynosito 60 mg/l przy dopuszczalnym stezeniu wg. pozwolenia 40 mg/l. ChZT-Cr —
350 mg/l przy dopuszczalnej normie 150 mg/l oraz zawartos¢ zawiesiny ogolnej 243 mg/l
przy dopuszczalnej 50 mg/1,

- osad czynny z reaktora — badania makroskopowe, mikroskopowe oraz w zakresie sktadu
biocenozy wykazaly jego zagniwanie. Sktad gatunkowy biocenozy osadu stanowily typowe
dla osadu organizmy tj. dos¢ liczne orzeski osiadle oraz nieliczne orzeski wolno plywajace i
pelzajace. Ponadto stwierdzono pojedyncze wrotki i nieliczne wiciowce bezbarwne.
Stwierdzono rowniez obecnos$¢ niepozadanych licznych bakterii nitkowatych i siarkowych.

- woda z rzeki Bystrzycy zarowno powyzej jak i ponizej wylotu Sciekow z oczyszczalni
wykazala wysoka zawarto$¢ tlenu mieszczaca sie¢ w przedziale od 10,1 do 10,4 mg/l przy
dopuszczalnej wartosci dla [ klasy jakosci wod > 8.3 mg/l.

Ponizej wylotu $ciekdw z oczyszczalni nastapit niewielki wzrost:

- stezenia zwiazkdw organicznych wedlug BZTs z 3,5 do 4,3 mg/l i ponizej wylotu bylo
stezenie bylo wyzsze od dopuszczalnej wartosci granicznej dla Il klasy wynoszacej < 3.8
mg/l,

- zawiesiny ogblnej z 25 do 32 mg/l i w obu punktach wartosci przekraczaly dopuszczalng
wartos¢ graniczna dla II klasy wynoszaca < 16,0 mg/l,

- stezenia CHZT — Crz 17,0 do 18,0 mg/1 i byto nizsze od dopuszczalnej wartosci granicznej
dla I klasy wynoszacej <25 mg/I.

W Swietle powyzszego stan jakosci wody rzeki Bystrzycy na ww. odcinku w zakresie
wskaznikow ChZT-Cr i tlen rozpuszczony miescil sie w I klasie jakosci wod. Zawartosci
zawiesiny ogolnej przekraczaty w obu punktach dopuszczalne normy dla II klasy czystosci
wad i klasytikowaly wode rzeki ponizej stanu dobrego. BZT5 ponizej wylotu bylo wyzsze od
dopuszczalnej wartosci granicznej dla II klasy wynoszacej < 3.8 mg/I.

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami wystosowano do Gminy
Strzyzewice zarzadzenie pokontrolne zobowiazujace do wzmozenia nadzoru nad pracg
oczyszczalni celem  wyeliminowania przypadkow odprowadzania niedostatecznie
oczyszczonych S$ciekow do rzeki Bystrzycy oraz doprowadzenia osadu czynnego do
wlasciwej jakosci. Ponadto eksploatujacego oczyszczalni¢ ukarano mandatem karnym.
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